
 

 
 
 
 

 
 

 زارش جلسه قبل از آفرگشایی گ

Minutes of Pre-Bid Meeting 

   ی غزن ی شهر ال دانیم یولت ارغند لویک 220 یانتقال نیمجدد ل یای مورد ضرورت اح یبرق  زاتیقلم تجه 7و تدارک  هیتهعنوان پروژه: 

 NPD/DABS/1402/G-009/NCBشماره داوطلبی: 

  د افغانستان برشنا شرکتنهاد تدارکاتی: 

 1402 اسد 23ق.ظ مورخ   10:00ساعت تاریخ و زمان جلسه: 

 مکان جلسه: ریاست تدارکات ملی 

نهاد تدارکاتی  توضیحات پیشنهادات از طرف داوطلبان ملاحظات و    شماره 

قسمیکه درجریان قراردارید تجهیزات درخواست شده جهت  

 غزنی میباشد و -کیلوولت ارغندی  220احیای مجدد لین انتقالی 

Minimum Mechanical Failing Load for fittings and Insulators  

کیلونیوتن برای   160در پروژه متذکره که قبلا تکمیل شده است 

کیلونیوتن برای انسولیتر کش بوده و مقدار   300انسولیتر عادی و  

Minimum Mechanical Failing Load for fittings and Insulators  

برای تجهیزات خواسته شده یکسان ومطابق استندردهای پروژه  

متذکره درنظرگرفته شده است بنآ بادر داشت استندرد های که در  

 مشخصات تخنیکی ذکر گردیده است اجراآت شود. 

  لیبه دلا  ترهیتک سل  رهیاستحکام در زنج  ن یا  کهیذکر شده است درحال  وتن ین  لویک  300  رهیاستحکام زنج  یکیجدول اقلام و اسناد تخن   5شماره    رد

 :ستین ر یامکان پذ لیذ

  یاستحکام ها   یکنند، برا  یمطابق استاندارد استحکام را تحمل م  وتن ین  لویک  160حداکثر   IEC 16 و  وتن ین  لویک  210حداکثر   IEC 20 یها  تریسل

  ی م  هم   وتن یلونیک   320  یرو یتا ن IEC 16 یها  تریوبا سل  وتن یلونیک  420  یرو یتا ن IEC 20 یها  تریدوبل باشد، در آن صورت با سل  تریسل  دیبالاتر با

باشد که   یتک م  تریسل  ی ول  ستین  یمشکل  نجایهست که تا ا  مه یگردد باندل دو س  ی همانطور که ملاحظه م  رهیزنج  ن یتوان انتظار داشت، در ا

 ی م  دیاستفاده شود که بع IEC 30 با استاندارد  تریباشد مگر آنکه از سل  یوبال قابل حصول نم  تریسل  یبرا  وتن ین  لویک   300  یرو یمطابق استاندارد ن

  ف ی از دو رد  ای  ابد یکاهش    وتن ین  لویک 210استحکام به حداکثر    ای  دیمسئله با  ن یحل ا  ی مورد نظر اداره محترم باشد، برا  تریاستاندارد سل  ن یا  میدان

 .نخواهد بود یدبل استفاده گردد که در آن صورت مشکل یعنی تریسل

 . دییارائه نما حینموده به ملاحظه فوق پاسخ واض لطف

1 

شماره   اقلام  نیا  7و    6واحد  لجدول  و  جدول  زمندی  و  اجناس  ست 

 .گردید تعدیل (/سیت1) تحویلی 
 2 /سیت( در نظر گرفته شده است، در زمینه وضاحت دهید. 2جدول قیمت ها، واحد آنها،) 7و  6در اقلام شماره 

 ختم گردید.  دقیقه قبل از ظهر   10:25جلسه ساعت 

 National Procurement Directorate (NPD)         رياست پته: د ملي تدارکاتو
 ,Next to Marble Palace, Kabul          افغانستان مرمرين قصر تر څنګ، کابل، 

  :www.npa.gov.af          www.npa.gov.afWeb Page برښنا ليک: 

 ریاست تدارکات ملی 
 معاونیت تخنیکی 

 توحید و تحلیل پلان های تدارکاتیآمریت انسجام، 
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